AGUAS DE == RELATORIO MENSAL
CASCAIS da Qualidade da Agua

Maio 2023

No sentido de assegurar o controlo da qualidade da &gua distribuida aos nossos Clientes, a Aguas de Cascais, de acordo com o Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto com
alteragdes introduzidas pelo Decreto-Lei 152/2017 de 7 de Dezembro, elaborou um Programa de Controlo de Qualidade da Agua, aprovado pela entidade competente - ERSAR
(Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos), para avaliar e demonstrar a conformidade dos requisitos da qualidade estabelecidos para a 4gua utilizada para consumo
humano na torneira do consumidor.

No més de Maio 2023 foram colhidas 54 amostras, de acordo com o Programa de Controlo de Qualidade da Agua de 2023.

Nas amostras colhidas, foram realizadas 581 andlises, das quais 100% apresentam resultados em conformidade com os valores paramétricos (VP) da legislagdo em vigor.

Resultados do controlo analitico da agua distribuida — Torneira do Consumidor

CONTROLO DE ROTINA (R1)

N.° de andlises N.° de anélises % de andlises

Parametro Unidades . efetuadas PCOA Resultados

Méaximo Minimo % de cumprimento
Pesquisa e quantficago de u.f.c/100mL 54 54 100% 0 0 0 100% 0
Bactérias coliformes
Cloro livre mg/L 54 54 100% 0,5 <0,2(Lg) - - -
Pesqmlsa e quapnfncagéo de uf.c/100mL 54 54 100% 0 0 0 100% 0
Escherichia coli

CONTROLO DE ROTINA (R2)

Parametro Unidades WIREL Bceanaices WIS Resultados
e i previ PCQA efetuadas efetuadas PCQA e
Méaximo Minimo % de cumprimento
Aluminio gL 21 21 100% 29 <20(Lg) 0 100% 200
Carbono Organico Total (COT) malL 8 8 100% 2,36 1,50 - - Sem alteracéo
anormal
Cheiro, a 25°C Factor de diluicdo 21 21 100% <1(Lqg) <1(Lqg) 0 100% 3
Pesquisa e quantificagéo de u.f.c/100mL 21 21 100% 0 0 0 100% 0
Clostridium perfringens
Pesquisa e quantificagéo de u.f.c/100mL 21 21 100% 0 0 0 100% 0

Enterococos

Enumeragéo de
microrganismos viaveis - u.f.c./mL 21 21 100% 17 0 - -

numero de colbnias a (22+2)°C
CruUTETay AU ue
microrganismos viaveis -

Sem alteragdo
anormal

Sem alteragdo

niimero de col6nias a (36+2) uf.c/mb 2 2 100% 2 0 B ° anormal
Cloretos (a)] mg/L 4 4 100% 136 22 0 100% 250
Condutividade (a 20 °C) puS/cm 21 21 100% 641 213 0 100% 2500
Ferro g/l 21 21 100% 124 <20 (Lg) 0 100% 200
Cor ma/L 21 21 100% <5(Lg) <5(Lg) 0 100% 20
Manganés g/l 21 21 100% 14 <50(Lg) 0 100% 50
Oxidabilidade ma/L 13 13 100% <14 (Lg) <14 (Lg) 0 100% 50
pH unidades de pH 21 21 100% 8,2a20,1°C 7,5a19,6°C 0 100% [6,5-9,5]
Sabor, a 25 °C Factor de diluigao 21 21 100% <1(Lg) <1(Lg) 0 100% 3

Turvagdo NTU 21 21 100% 12 < 0,20 (Lq) 0 100% 4




N.° de analises N.° de andlises % de analises

Uirieits previstas PCQA efetuadas efetuadas PCQA el
Minimo % de cumprimento

1,2-dicloroetano (a)] ug/L 2 2 100% < 0,750 (Lq) < 0,750 (Lq) 0 100% 3,0
Aménio mg/L 2 2 100% 0,025 < 0,020 (Lq) 0 100% 0,50
Antiménio (a)] ug/L 2 2 100% < 3,0 (Lg) < 3,0 (Lg) 0 100% 5,0
Arsénio (a)] pg/L 2 2 100% < 3,0 (Lg) < 3,0 (Lg) 0 100% 10
Benzeno (a)] Hg/L 2 2 100% < 0,20 (Lg) < 0,20 (Lg) 0 100% 1,0
Benzo(a)pireno Hg/L 2 2 100% < 0,0030 (Lq) < 0,0030 (Lg) 0 100% 0,010
Boro (@) mg/L 2 2 100% <01 (Lg) <01 (Lg) 0 100% 1,0
Bromatos (a)] ug/L 2 2 100% < 3,0 (Lg) < 3,0 (Lg) 0 100% 10
Cadmio (@) g/l 2 2 100% <1,0 (Lg) <1,0 (Lg) 0 100% 50
Célcio mg/L 2 2 100% 32 30 - - -
Chumbo ug/L 2 2 100% <25 (Lg) <25 (Lg) 0 100% 10
Cianetos (a)] ug/L 2 2 100% <5(Lqg) <5(Lqg) 0 100% 50
Cloratos (c) mg/l ClO; 1 1 100% 0,0134 0,0134 0 100% 0,7
Cloritos (©) mg/l ClO, 1 1 100% <0,0050 (Lg) <0,0050 (Lg) 0 100% 0,7
Cobre mg/L 2 2 100% < 0,015 (Lq) < 0,015 (Lq) 0 100% 2,0
Crémio ug/L 2 2 100% <2,0(Lg) <2,0(Lg) 0 100% 50
Dureza mg/L CaCO; 2 2 100% 102 97 - - -
Fluoretos (a)] mg/L 2 2 100% <0,1(Lqg) <0,1(Lqg) 0 100% 15
;'ﬁi’:i‘zﬁg;"em Aromaticos o pg/L 2 2 100% <0,0200 (Lq) | <0,0200 (Lq) 0 100% 0,10
Benzo(b)fluoranteno @) ug /L 2 2 100% < 0,0200 (Lg) < 0,0200 (Lg) - - -
Benzo(k)fluoranteno @) ug /L 2 2 100% < 0,0200 (Lg) < 0,0200 (Lg) - - -
Benzo(g,h,i)perileno @) ug /L 2 2 100% < 0,0200 (Lg) < 0,0200 (Lg) - - -
Indeno(1,2,3-c,d)pireno @) ug /L 2 2 100% < 0,0200 (Lg) < 0,0200 (Lg) - - -
Magnésio mg/L 2 2 100% 54 50 - - -
Mercrio (@) g/l 2 2 100% <03 (Lg) <03 (Lg) 0 100% 1,0
Nitratos (a)] mg/L 2 2 100% 35 2,6 0 100% 50
Niquel ug/L 2 2 100% <2,0(Lg) <2,0(Lg) 0 100% 20
Nitritos mg/L 2 2 100% < 0,010 (Lq) < 0,010 (Lg) 0 100% 0,50
Selénio (@) g/l 2 2 100% <3,0(Lg) <3,0(Lg) 0 100% 10
Sédio (a)] mg/L 2 2 100% 15 14 0 100% 200
Sulfatos (a)] mg/L 2 2 100% 42 41 0 100% 250
Tetracloroeteno e tricloroeteno  (2) (a)| Ho/L 2 2 100% < 0,30 (La) < 0,30 (La) 0 100% 10
Tetracloroeteno (2) (a)) Hg/L 2 2 100% < 0,20 (Lq) < 0,20 (Lq) - - -
Tricloroeteno (2) (a)) Hg/L 2 2 100% < 0,10 (Lq) < 0,10 (Lq) - - -
Trihalometanos )] Ho/L 2 2 100% 48,2 44,4 0 100% 100
Bromodiclorometano 3) Hg/L 2 2 100% 14,9 14,00 - - -
Bromoférmio @3) Hg/L 2 2 100% 1,26 0,98 - - -
Cloroférmio ®) ug/L 2 2 100% 25,6 24,2 - - -
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N.° de analises N.° de analises % de analises

Uirieits previstas PCQA EETELES efetuadas PCQA el
Minimo

Dibromoclorometano @) ug/L 2 2 100% 6,42 52 - - -

Alfa-total @ BalL 2 2 100% 006 004 - - -

Beta-total (a)] Ba/L 0 0 - - - - - -

Radéo BalL 2 2 100% <10,0 (Ld) <10,0 (Ld) 0 100% 500
Dose indicativa Total (a)] mSv/ano 2 2 100% < 0,10 (Ld) < 0,10 (Ld) 0 100% 0,10
Pesticidas “‘)E:; ug/L 2 2 100% <0,10 (Lg) <0,10 (Lg) 0 100% 0,50
Alacloro mg ug/L 2 2 100% <0,030 (Lq) <0,030 (Lq) 0 100% 010
Bentazona ‘4'>E‘;‘; ug/L 2 2 100% <0,030 (Lq) <0,030 (Lg) 0 100% 010
Clorpirifos ‘4'>E‘;‘; ug/L 2 2 100% <0,0300(Lg) | <0,0300 (Lq) 0 100% 010
Desetilsimazina ‘4'>E‘;‘; ug/L 2 2 100% <0,030 (Lq) <0,030 (Lq) 0 100% 010
Desetilterbutilazina “”E‘;‘; ug/L 2 2 100% <0,030 (Lq) <0,030 (Lq) 0 100% 010
Dimetoato ‘4'>E‘;‘; ug/L 2 2 100% <0,030 (Lq) <0,030 (Lg) 0 100% 010
Diurdo ‘4'>E‘;‘; ug/L 2 2 100% <0,030 (Lq) <0,030 (Lq) 0 100% 010
imidaclopride “”E‘;‘; ug/L 2 2 100% <0,030 (Lq) <0,030 (Lq) 0 100% 010
Isoproturéo ‘4'>E‘;‘; ug/L 2 2 100% <0,030 (Lq) <0,030 (Lq) 0 100% 010
Linuréo ‘4'>E‘;‘; ug/L 2 2 100% <0,030 (Lq) <0,030 (Lq) 0 100% 010
MCPA ‘4'>E‘;‘; ug/L 2 2 100% <0,030 (Lq) <0,030 (Lq) 0 100% 010
Metalaxil ‘4'>E‘;‘; ug/L 2 2 100% <0,030 (Lq) <0,030 (Lq) 0 100% 010
Metolacloro ‘4'>§‘;‘; ug/L 2 2 100% <0,030 (Lq) <0,030 (Lq) 0 100% 0,10
Metribuzina MI)ES; ug/L 2 2 100% <0,030 (Lq) <0,030 (Lq) 0 100% 0,10
Ometoato MI)ES; ug/L 2 2 100% <0,030 (Lq) <0,030 (Lq) 0 100% 0,10
Oxamil MI)ES; ug/L 2 2 100% <0,030 (Lq) <0,030 (Lq) 0 100% 0,10
Simazina MI)ES; ug/L 2 2 100% <0,030 (Lq) <0,030 (Lq) 0 100% 0,10
Terbutilazina MI)ES; ug/L 2 2 100% <0,030 (Lq) <0,030 (Lq) 0 100% 0,10

(1) Inclui a determinacdo das substancias individualizadas (1'); (2) Inclui a determinacdo das substancias individualizadas (2); (3) Inclui a determinacdo das substancias individualizadas (3'); (4) Inclui a
determinagéo das substancias individualizadas (4') se aplicavel.

(a) — Quando a agua distribuida é exclusivamente adquirida a outra entidade gestora, este parametro é controlado por essa entidade.

(b) — Parametro analisado apenas nas zonas identificadas pela Diregao-Geral de Alimentagéo e Veterinaria (DGAV).

(c) - Parametro analisado apenas quando é utilizado o diéxido de cloro no processo de tratamento de agua.

Lq - Limite de quantificagdo do método de andlise. Ld - Limite de detec¢do do método de andlise. VP - Valor Paramétrico da legislagdo em vigor.

* - As restantes analises ainda se encontram a decorrer.
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